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Ecaterina A }TXOAEI

P paen

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantad din documentatia de atribuire privind atribuirea
contractului §i constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare
ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice oferti prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luata in considerare, numai In mdsura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele
caietului de sarcini, va fi declaratd oferta neconforma si va fi respinsi. Este recomandata
vizitarea sediului SNSPA pentru vizualizarea sistemelor ce fac obiectul prezentului caiet de
sarcini, in vederea Intocmirii ofertei in deplina cunostinti de cauzi.

DENUMIRE ACHIZITIE:

Prestdri servicii de mentenanta preventiva si intretinere sisteme de electroalimentare la sediul
SNSPA din Bucuresti B-dul Expozitiei, nr 30A, in perioada convenitd si in conformitate cu
obligatiile asumate in contract.

Cod CPV: 50532300-6 Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligd sa execute servicii de revizie generald, intretinere si reparatii la
urmdtoarele sisteme la sediul SNSPA din Bucuresti B-dul Expozitiei, nr 304, in perioada
convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate in contract:

Sistem de electroalimentare format din :
1. Subsistem Grup electrogen Pramac 570 KvaA,
Subsistem Sursa neintreruptibila de tensiune UPS 500KvA Socomec,
Subsistem [luminat de siguranta Ceag,
Subsistem de degivrare jgheaburi,
Subsistem de management Sili de curs,
Subsistem alimentare -Tablouri electrice -Prize de pamant,

NOo ok~

Subsistem climatizare-Camera UPS.
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OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligd sa execute serviciile prevdzute cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului semnat, la standardele si performantele prevazute.
Principalele obligatii constau in:

I . Servicii de mentenanta preventiva si reparatii care se vor executa in cadrul unei
revizii, astfel:

SISTEM ELECTROALIMENTARE

1.SUBSISTEM GRUP ELECTROGEN

Verificare Periodicd (o datd la 6 luni) - 3 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de
maxim 5 zile de la semnarea contractului, a doua revizie va fi efectuata la interval de 6 luni, iar
ultima revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea contractului.

Verificare baterii

Verificarea sistemului de racire

Verificarea fixare si eventuale deteriorari

Verificarea rezervorului de combustibil

Schimbarea curelelor generatorului (curea antrenare ventilator, curea antrenare auxiliare) ori
de cate ori prezinta defecte si urme de imbdtranire)

Efectuarea testelor in gol si in sarcina cu raport de verificare

Masurarea tensiunii si frecventei generatorului in gol si in sarcina

Numar ore de functionare

Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului
Verificare Anuald - 2 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim 5 zile de la

semnarea contractului, iar a doua revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea
contractului.

Verificare baterii

Verificarea sistemului de racire

Verificarea fixare si eventuale deteriorari

Verificarea rezervorului de combustibil

Verificarea functionalitatii indicatorului de nivel la rezervorul de combustibil

Verificarea sistemului de avertizare in caz de scurgere combustibil (dupa caz)

Verificarea traseelor de alimentare cu combustibil si a conexiunilor aferente

Verificarea nivelului de antigel, ulei, combustibil precum si a sistemului de preincilzire a
antigelului
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Verificare functionalitatii surselor de aer si evacuare

Verificarea iluminatului aferent (dupa caz)

Efectuarea testelor in gol si in sarcina cu raport de verificare

Masurarea tensiunii si frecventei generatorului in gol-si in sarcind

Verificarea sistemului de racire pentru protectie la inghet si coroziune

Curatenie pentru asigurarea functionalitatii

Verificarea conexiunii si fixdrii (dupa caz)

Nota: Mentenanta generald a generatorului va fi efectuata In baza unei liste de preturi pentru
piesele necesare (frecventa 12 luni) - se vor inlocui consumabilele: Filtre, ulei, lichid de racire,
etc

Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

2. SUBSISTEM UPS

Verificare Periodica (o datd la 6 luni) 3 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim
5 zile de la semnarea contractului, a doua revizie va fi efectuata la interval de 6 luni, iar ultima
revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea contractului.

Verificare generald anuald - 2 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim 5 zile de
la semnarea contractului, iar a doua revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de
finalizarea contractului.

Se va curdta sursa UPS, In special fantele si orificiile, pentru a asigura patrunderea fluxului de aer
In interiorul sursei UPS si a preveni supraincdlzirea acestora.

Se vor curdta fantele, fard a introduce obiecte si fard a le acoperi.

Se va verifica daca sursa UPS, LED-urile si alarmele dau semne de anormalitate.

Se asigura ca existd incinta antipraf la locul de operare al UPS-urilor.

Se va verifica daca exista erori sau defectiuni interne, suprasarcina.

Se va verifica dacd ventilatorul functioneaza in conditii normale, ferit de temperaturi ridicate.
Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

3. SUBSISTEM ILUMINAT DE SIGURANTA

Verificare periodica (o data la 6 luni) - 3 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de
maxim 5 zile de la semnarea contractului, a doua revizie va fi efectuata la interval de 6 lunij, iar
ultima revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea contractului.

Verificarea completa a sistemului

Efectuarea testelor de functionalitate

Verificarea alimentdrii cu energie

Verificarea bateriilor (inlocuire dupa caz - in baza unei liste de preturi pentru piese)

Verificarea tablourilor electrice

Verificarea conexiunilor

Verificarea functionalitatii iluminatului (teste)

Curatarea pentru asigurarea functionalitdtii

Descdrcare si Incdrcare conform recomanddrilor producatorului

Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului
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4. SUBSISTEM DEGIVRARE JGHEABURI

Verificare anuala - 2 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim 5 zile de la
semnarea contractului, iar a doua revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea
contractului.

Verificarea completd a sistemului

Efectuarea testelor de functionalitate

Verificarea alimentarii cu energie

Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

5. SUBSISTEM DE MANAGEMENT SALI DE CURS
OVerificare anuala - 2 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim 5 zile de la
semnarea contractului, iar a doua revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea
contractului.
Verificarea completd a sistemului
Efectuarea testelor de functionalitate
Verificarea alimentarii cu energie
Verificarea bateriilor (inlocuire dupa caz - in baza unei liste de preturi pentru piese)
Verificarea echipamentelor
Verificarea conexiunilor functionalitatii prin teste
Curatarea pentru asigurarea functionalitatii
Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

6. SUBSISTEM ALIMENTARE-TABLOURI ELECTRICE

Verificare anuala - 2 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de maxim 5 zile de la
semnarea contractului, iar a doua revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea
contractului.

Verificarea echipamentelor electrice

Verificarea incarcarii circuitelor

Verificare deteriordri coroziune si fixare

Verificare functionalitatii si integritatii dispozitivelor de siguranta

Verificarea curentilor tuturor consumatorilor ce tin de instalatiile de Incalzire, ventilatie,
climatizare, s.a.m.d.

Verificarea aparatajelor de citire (contoarelor)

Verificarea protectiilor diferentiale cu emitere de buletine de verificare

Verificarea tablourilor cu camera de termoviziune si Intocmirea unui raport

Toate verificirile si modificdrile se vor mentiona in jurnalul sistemului

7.SUBSISTEM ALIMENTARE-PRIZE DE PAMANT LA TABLOURILE ELECTRICE
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Verificare periodica (o data la 6 luni) - 3 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de
maxim 5 zile de la semnarea contractului, a doua revizie va fi efectuata la interval de 6 luni, iar
ultima revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea contractului.

Verificarea deteriorarilor, coroziunii si fixarii

Efectuarea masurdtorilor intocmirea buletinelor de verificare

Toate verificarile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

8. SUBSISTEM CLIMATIZARE iN CAMERA UPS

Verificare periodica (o data la 6 luni) - 3 revizii: Prima revizie se va efectua in termen de
maxim 5 zile de la semnarea contractului, a doua revizie va fi efectuata la interval de 6 luni, iar
ultima revizie va fi efectuata cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea contractului.

Inspectia generald si curdtarea echipamentului

Curatarea filtrelor

Controlarea functiondrii ventilatorului (comportare, curatarea paletelor)

Curatarea tavilor pentru scurgerea condensului

Controlarea pompelor pentru scurgerea condensului

Controlul conductelor de conexiune

Controlul conexiunilor electrice si de automatizare

Toate verificdrile si modificarile se vor mentiona in jurnalul sistemului

IL. Servicii de interventie - solicitdri de interventie la cererea Beneficiarului

Serviciile de interventie vor fi derulate sub forma actiunilor corective efectuate la solicitarea
beneficiarului. Interventia reprezinta toate operatiile necesare de efectuat pentru remedierea
(reparatia sau inlocuirea) unui echipament defect sau pentru corectarea parametrilor tehnici de
functionare a sistemelor prin aducerea acestora in plajele normale de lucru.

Costurile privind serviciile de interventie vor fi incluse in plata semestriald/anuala.

IIl. Mentinerea in functiune a sistemelor si a echipamentelor la parametrii proiectati.

IV. Interventia prestatorului la cererea beneficiarului in maxim doud ore de la semnalarea
unei defectiuni de catre beneficiar.

V. Inlocuirea pieselor defecte sau necesare reviziilor (costurile privind manopera de
inlocuire a pieselor defecte sau necesare reviziilor vor fi incluse in plata
semestriald/anuala)

VI. Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

VIL Intocmirea documentatiei in vederea autorizdrii si reautorizarii sistemelor (dacd este
cazul). Costurile privind intocmirea documentatiei In vederea autorizarii si reautorizdrii
sistemelor vor fi incluse in plata semestriald/anuala.
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VIII. Efectuarea reparatiilor se va realiza in conformitate cu documentatia tehnicd emisd de
producator (fabricant).

Prin reparatii la solicitarea beneficiarului se intelege constatarea si remedierea defectiunii
centralelor termice, in baza unei Note de constatare ce se va semna de citre solicitantul SNSPA
care a cerut remedierea si a unei Liste de preturi continand contravaloarea pieselor necesare.
Prestatorul isi va asuma in Intregime responsabilitatea in ceea ce priveste inlocuirea/repararea
subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al
beneficiarului, asigurdnd garantie in conformitate cu normativele tehnice in vigoare pentru
reparatiile efectuate, cat si pentru piesele inlocuite.

Lista de preturi se va transmite beneficiarului in maxim 48 de ore de la constatare.
Contravaloarea accesoriilor si pieselor de schimb fnlocuite vor fi facturate de cétre prestator si
respectiv achitatd de cdtre beneficiar dupa livrarea, montarea, testarea si punerea acestora in
exploatare curentd - conform Procesului - verbal de receptie. In Procesul - verbal de receptie,
beneficiarul va confirma efectuarea reparatiilor de catre prestator pe documentele prezentate
de personalul acestuia. Beneficiarul va sesiza defectiunile inregistrate prestatorului de servicii,
acesta fiind obligat de a-si programa interventiile corespunzitor programului de lucru al
beneficiarului.

Termenul de prestare a serviciilor: max 7 zile lucrdtoare de la transmiterea acordului
beneficiarului privind inlocuirea pieselor defecte.

Alte cerinte cu caracter general:

e Personalul prestatorului de servicii se obligd sd respecte reglementirile si regulamentele
interioare ale beneficiarului pe toatd durata prezentei lui la sediul acestuia.

e Prestatorul se obligd sd asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice
alte asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora
este prevazutd in contract. Prestatorul este raspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului. Prestatorul este obligat sd detind personal autorizat conform legii pentru acest tip
de servicii

e Beneficiarul va anunta prestatorul de servicii, orice intentie de mutare a echipamentelor,
instalarea pe noile pozitii executandu-se obligatoriu de cétre un reprezentant al prestatorului de
servicil.

e Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul specialistilor desemnati de prestatorul de
servicil, la locurile si in Incdperile unde sunt stabilite echipamentele.

e Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire si stingere a incendiilor (ISU) si
protectia muncii (SSM) a personalului executant, precum si supravegherea respectirii acestor
norme, cad In sarcina exclusiva a executantului/prestatorului.
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¢ Piesele sau subansamblele care le vor inlocui pe cele defecte vor avea o perioada de garantie
de minim conform producdtorului sau min. 3 luni de la data inlocuirii.

e Prestatorul are obligatia de a garanta cd toate piesele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite.

e Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de mentenantd preventiva / revizii in
termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului.

¢ Prestatorul va asigura, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, piese de schimb.

e La primirea unei notificdri, Prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul In perioada convenitd, la adresa indicatd de Beneficiar. Produsele care, in timpul
perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiazd de o noud perioadd de garantie
care curge de la data inlocuirii produsului

e Prestatorul se obligd sd despagubeasca beneficiarul impotriva oricdaror reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legaturd cu prestarea serviciilor si daune interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice
naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incdlcare rezulta din respectarea
caietului de sarcini intocmit de beneficiar.

e Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta standarderele de calitate specifice
serviciului prestat.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. Beneficiarul se
obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale si
a Procesului-verbal de receptie semnat fard obiectiuni de ambele parti. Daca beneficiarul nu
onoreaza facturile In termen de 30 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a
sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestdrii si de a beneficia de penalitati.
Beneficiarul se obligd sa pund la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea financiard si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.

Beneficiarul se obligd sa respecte toate recomandarile Prestatorului cu privire la conditiile de
exploatare a echipamentelor si sd interzica interventiile neautorizate de Prestator asupra
echipamentelor.

RECEPTIE SI VERIFICARI
Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara. Verificdrile vor fi efectuate
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in conformitate cu prevederile din contract, beneficiarul aviand obligatia de a notifica
prestatorului identitatea reprezentantilor sidi fmputerniciti pentru acest scop, In prezenta
prestatorului. Receptia de prestare a serviciilor se efectueazd la sfarsitul fiecdrei perioade
facturate, conform procesului-verbal de receptie.

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de
receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certificd efectuarea serviciilor
solicitate si receptia lor.

Director Patrimoniu Intocmit,

Constantin MICU Administrator cladire

\( K| Florin DICHIU




